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Рассмотрим возможные подходы к оценке потенциала 
энергоэффективности за счет повышения загрузки техноло­
гического оборудования и наращивания объемов выпуска 
продукции. 
Для достоверной оценки эффективности потребления ТЭР 
на предприятии необходимо фиксировать не только само 
значение Суд, но и положение точки на кривой Суд = f(U), 
а также форму этой кривой для выявления резервов энерго­
эффективности. 
Одним из параметров, характеризующих положение точки 
на кривой Суд =/(П), является тангенс угла касательной к кри­
вой tg(8), проведенной через данную точку (рис. 3). 
На бесконечно малых величинах значение tg(8) показыва­
ет, на сколько процентов уменьшится удельный расход энер­
гии при увеличении объемов производства на 1%. Предложе­
но в зависимости от значения tg(8) кривую Суд =/(77) разде­
лить на три зоны (рис. 4). 





Рассмотрим каждую из зон энергетической эффективности. 
Зона низкой эффективности характеризуется низкой 
загрузкой технологического оборудования и, как следствие, 
значительными изменениями удельного расхода ЭЭ при 
незначительных изменениях объема производства продук­
ции. Следует отметить, что для предприятий, работающих 
в этой зоне, повышение энергоэффективности может 
быть достигнуто в первую очередь за счет мероприятий, 
направленных на снижение постоянной составляющей рас­
хода ЭЭ — Wo6uf. 
Зона средней эффективности соответствует средним за­
грузкам технологического оборудования. В этой области оди­
наково эффективны как мероприятия по снижению Wo6u(, так 
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РИС. 3. Касательные к кривой Суд = /(77), проведенные через 
точки, соответствующие объемам производства 20 и 40% 
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Рис. 4. Зоны энергоэффективности 













40,00 60,00 80,00 
Объем производимой продукции 
100,00 
Рис. 5. Показатель снижения удельного расхода энергии 
на производство продукции при увеличении загрузки 
технологического оборудования до 100% 
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Рис. 6. Пути улучшения показателя эвергоэффективности 
промьппленных потребителей 
и мероприятия, направленные на снижение технологического 
расхода ЭЭ. 
Зона высокой эффективности характеризуется незначитель­
ными изменениями удельного расхода энергоресурсов при зна­
чительных изменениях объемов производства продукции. В этой 
области уменьшение Wo6ui не оказывает влияния на удельный 
расход ЭЭ, а для уменьшения удельного расхода необходимо вне­
дрение мероприятий по снижению Суд техн, что, как правило, тре­
бует замены либо модернизации технологического оборудова­
ния и, соответственно, значительных капитальных затрат. 
Таким образом, на основании показателя tg(5) можно судить 
о резервах энергоэффективности на предприятии (табл. 1). 
В зависимости от соотношения Wo6uf и Суд тех для различных 
предприятий ширина зон эффективности может изменяться. 
Возможно такое соотношение, при котором зона высокой эф­
фективности будет недосягаемой и находиться в области выше 
100%-ной загрузки технологического оборудования. 
Еще одним показателем, характеризующим форму кривой 
Суд =/(П) и положение достигнутой точки на ней, является 
показатель снижения удельного расхода ЭЭ на производство 
продукции при увеличении загрузки технологического обо­
рудования до 100%, который определяется из выражения 
Э = 
W. общ 
с п +w 
^уд.техн 112 т " общ 
я, 100% (5) 
Данный показатель оценивает перспективу снижения 
удельного расхода энергии при достижении 100%-ной за­
грузки предприятия в сравнении с достигнутым удельным 
расходом (рис. 5). 
В условиях постоянно изменяющейся производственной 
программы, когда удельные расходы на выпуск продукции 
варьируются в широких пределах, необходима методология, 
позволяющая достоверно определять значения удельного 
технологического потребления ТЭР на выпуск продукции 
и общезаводских расходов, а также приоритетные направле­
ния энергосбережения. 
Концепция энергосбережения для промышленных потре­
бителей должна базироваться на трех ключевых моментах: 
— работа потребителя с максимальной технологической за­
грузкой, что обеспечит минимальный удельный расход ТЭР; 
— снижение условно-постоянной части затрат ТЭР за счет 
организационно-технических мероприятий; 
— снижение технологической составляющей затрат ТЭР за 
счет модернизации или реконструкции технологии. " 
На рис. б отображены пути улучшения показателя энергоэф­
фективности для промышленных потребителей. Пунктирной 
линией отмечена зависимость Суд =/(П), соответствующая су­
ществующему технологическому процессу и структуре электро­
потребления предприятия. Шрих-пунктирной линией показана 
кривая Суд =f(IJ) при снижении условно-постоянной составля­
ющей электропотребления. Сплошной серой линией выделена 
кривая максимальной энергоэффективности работы предприя­
тия, которая достигается за счет как снижения условно-посто­
янной составляющей электропотребления, так и замены либо 
модернизации технологического оборудования. 
Переход из точки А (низкой энергоэффективности) к точке 
В (высокой энергоэффективности) возможен тремя путями. 
Первый путь. Если предприятие работает с низкой загрузкой 
технологического оборудования ПА и не имеет возможности на­
ращивать объемы производства продукции, то уменьшение удель­
ного расхода возможно при внедрении энергосберегающих меро­
приятий, направленных на снижение условно-постоянной части 
электропотребления (переход из точки А в точку 1). При перехо­
де в точку 1 снижается энергетическая составляющая затрат 
в структуре себестоимости продукции. Этот фактор может быть 
определяющим для повышения конкурентоспособности продук­
ции и соответствующего наращивания объемов производства (пе­
реход отточки 1 к точке 2'). Дальнейшее повышение показателя 
энергоэффективности возможно при модернизации либо замене 
технологического оборудования (переход отточки 2' к точке В). 
Второй путь. Если при переходе из точки А в точку 1 невоз­
можно дальнейшее наращивание объемов производства, то улуч­
шение показателя энергоэффективности возможно за счет изме­
нения технологического процесса, что приведет к переходу в точ­
ку 2. Переход в зону высокой энергоэффективности (точка В) 
возможен при наращивании объемов выпуска продукции. 
Третий путь. При возможности у предприятия увеличения 
объемов выпуска продукции происходит переход из точки 
А в точку 1'. Достижение минимального значения удельного 
расхода ЭЭ и соответствующего ему точки В возможно при 
уменьшении условно-постоянной составляющей электропо­
требления (точка 2'), а также при замене либо модернизации 
технологического оборудования (точка В). 
Таким образом, с помощью расчетно-статистических моде­
лей можно повысить достоверность оценки удельных расхо­
дов ЭЭ при изменяющейся производственной программе, 
а также оценить энергоэффективность предприятия и наме­
тить пути ее улучшения за счет увеличения загрузки работы 
технологического оборудования, снижения условно-постоян­
ной составляющей затрат ЭЭ, замены либо модернизации тех­
нологического оборудования. ^ 
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